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1. Tarkastettu sähkölaitteisto

Kohde Nimi As Oy Esimerkki 
Sijaintiosoite Esimerkkikatu 2, 01000 Helsinki
Sähkölaitteiston luokka 1A 

Ylivirtasuojan/liittymän koko 250A 

Jakeluverkon haltija Caruna Oy 

Kuvaus/tarkennus Sähköauton latausjärjestelmä 

Uudisasennus  ☐ Muutos- tai laajennustyö  ☒ Korjaustyö  ☐ 

Sähkölaitteiston haltija Nimi As Oy Esimerkki 
Osoite Esimerkkikatu 2, 01000 Helsinki

Yhteyshenkilö 

KJ / käytöstä vastaava 

Sähkölaitteiston 
rakentaja 

Nimi Energiavahti Oy 

Osoite Haarankuja 10, 01860 Perttula 

Yhteyshenkilö Jarto Jirout, 040 5400 194 

Sähkötöiden johtaja Antti Helén, 044 744 2247 

Tarkastukset Käyttöönottotarkastus 15.2.2024 

Tämä tarkastus 21.2.2024 

Seuraava määräaikaistarkastus - 

Tarkastuksessa mukana Jarto Jirout 

2. Tarkastuksen kuvaus ja laajuus

Tarkastusmenetelmä Tarkastus on suoritettu noudattaen voimassa olevia sähköturvallisuussäädöksiä, hyvää hallintotapaa, tarkastajan 
omaa laatuohjeistusta ja soveltaen standardia SFS 5825. Laitteistoon on kiinnitetty STL (1135/2016) 46 §:n 
mukainen tarkastustarra.  

Tarkastettu alue Latausinfra SALK 80A ja 12 latauspistettä 

Tarkenne tarvittaessa ☐ Tarkastus on uusintatarkastus ja kohdistuu aiempaan tarkastukseen nro:

Tarkastus kohdistui yleisesti SFS 5825 liitteiden mukaan ja kattavasti mm. 

☒ potentiaalintasaus, keskukset, käyttöönottoasiakirjat ja huolto- ja kunnossapito-ohjelman/-ohjeiden asianmukaisuus

☐ suurjännitelaitteistot

☐ lääkintätilat

☐ räjähdysvaaralliset tilat ja räjähdyssuojausasiakirja

☐ palovaaralliset tilat

☐ muu, mikä

3. Normiasiakirjat, joiden mukaan sähköturvallisuuden taso on varmennettu

☒ SFS 6000 (2022) ☐ SFS 6001 (2018) ☐ SFS-EN 50124-1 (2017) ☐ SFS-EN 50107-1 (2003)

☐ SFS-EN 60079-14 (2015) +AC (2016) ☐ SFS-käsikirja 604–2 (2021) ☐ SFS-EN 50191 (2011) ☐ SFS-EN IEC 62485-2 (2018)

☐ SFS-EN 62446-1:2016 +A1:2018 ☐ SFS-EN 50122-2 (2022) ☐ SFS-EN 50341-1 (2014) + SFS-EN 50341-2-7 (2015)

☐ SFS-EN 50119 (2020) ☐ SFS-EN 50124-1 (2017) ☐ SFS-EN 50122-1 (2022

☐ Sähkölaitteiston rakentaja ilmoittaa poikenneensa olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista (STL

(1135/2016) 85 § ja Vna (1434/2016) 3 §. Arviointi olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä on esitetty liitteessä nro.

4. Päätös koskien STL (1135/2016) 45 §:n mukaista varmennustarkastusta ja 46 §:n mukaista sähköturvallisuuden tasoa

☒ Laitteisto on määräysten mukainen ja täyttää normien mukaisen turvallisuustason. Poikkeamia ei ole.

☐ Laitteisto sisältää puutteita ja vikoja, jotka vähentävät käytön ja ylläpidon turvallisuutta (kat. 2.).

☐ Laitteistossa havaittiin vakavia puutteita ja vikoja (kat. 1).

☐ Laitteistossa havaitut vakavat puutteet (kat. 1) tai muut puutteet (nro:) edellyttävät STL (1135/2016) 97 §:n mukaista uusintatarkastusta.

Uusintatarkastus on sovittu pidettäväksi:

☐ Laitteiston käytön todettiin aiheuttavan välitöntä vaaraa (kat. 0). Niiltä osin kehotetaan lopettamaan laitteiston käyttö ja erottamaan se

sähköverkosta. Välittömästä vaarasta on ilmoitettu haltijalle ja Tukesille, STL (1135/2016) 97 §.

Tarkastus on suoritettu pistokokein. Vastaavien puutteiden ja vikojen esiintyminen tulee tarkistaa koko sähkölaitteistossa. Sähkölaitteiston 
haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti, STL 
(1135/2016) 47 § ja 48 §. Sähkölaitteiston haltijan on tilattava uusintatarkastus kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta. 
Vain hyvin perustellusta syystä tarkastuksen voi tilata muulta kuin alkuperäiseltä tarkastuksen suorittajalta, STL (1135/2016) 97 §. Laitteiston 
haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta, STL (1135/2016) 46 §.  
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5. Välittömän vaaran aiheuttaneet puutteet ja viat, jotka korjattiin tai on korjattava heti (kat. 0)

Nro Alue Puutteen kuvaus Korjattu/tekijä 

6. Vakavat puutteet ja viat (kat. 1)

Nro Alue Puutteen kuvaus Korjattu/tekijä 

7. Puutteet ja viat, jotka vähentävät käytön turvallisuutta (kat. 2.)

Nro Alue Puutteen kuvaus Korjattu/tekijä 

8. Suositukset

Nro Suositus 

9. Mittaustulokset

Keskus Ryhmä Ik/A Zk/ Suoja/A Vaihejärjestys U/V Idn/mA t/ms I∆n/mA 

SALK syöttö 2840 0,08 gG80 234/400 

SALK Ap12 473 0,25 C40 

Suojaus toimii  ☒ Ei toimi  ☐ 

Mittalaite: METREL 3102 BT 

10. Oikaisuvaatimus ja valittaminen

Tästä päätöksestä ei voi valittaa. Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 119 §:n mukaisesti tähän päätökseen tyytymättömän tulee vaatia oikaisua 

päätökseen sen antaneelta taholta (allekirjoittaneelta) 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä (Hallintolaki (434/2003) 46 §). Mikäli 

päätös on annettu tarkastuspaikalla, lasketaan 30 päivän määräaika tarkastuspäivää seuraavasta päivästä. Mikäli päätös on postitettu, lasketaan 

määräaika 30 päivää + 7 arkipäivää postileimasta. Vaatimus osoitetaan kirjallisesti (kirje tai sähköposti) osoitteeseen Ilkka Vikström, Ilka Service 

Oy, Anttiinintie 12B, 08700 Lohja. Sähköposti: ilkka.vikstrom@ilkaservice.fi Yksilöity vaatimus käsitellään viipymättä. Oikaisuvaatimuksesta 

annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla paikalliseen hallinto-oikeuteen. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 

huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

11. Jakelu

☒ Sähkölaitteiston rakentaja

jarto.jirout@evoy.fi

info@evoy.fi 

☐ Haltija ☐ Käytönjohtaja ☐ Valvoja ☐ Käyttöorganisaatio ☐ Tukes

12. Liitteet

13. Paikka, aika ja tarkastajan allekirjoitus

 Lohjalla 21.2.2024 
Timo Tarkastaja

Valtuutettu tarkastaja, VTS *** 
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